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INFORMATIONEN

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil der technischen Dokumentation des Gerédts gemals:

e Richtlinie 2014/35/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung inner
halb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

e Richtlinie 2014/68/EU des Europdaischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt

Die vorliegende Betriebsanleitung ist an den Betreiber gerichtet und muss dem Personal, welches mit dem Gerat in
Berlihrung kommt, Gbergeben werden. Der Betreiber muss sicherstellen, dass die enthaltenen Informationen aus der
Betriebsanleitung und den beiliegenden Dokumenten gelesen und verstanden werden.

HINWEIS

Bei geringstem Zweifel ist die Betriebsanleitung zu Rate zu ziehen und muss an einem bekannten und leicht erreich-
baren Ort aufbewahrt werden.
Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden an Personen, Tieren, Gegenstanden oder an dem Gerat selbst,
die durch:
e unsachgemalle Anwendung,
e Nichtbeachtung,
e ungentgende Beachtung
der enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen oder durch:
e Abdnderung des Gerats,
e \erwendung nicht geeigneter Ersatzteile
verursacht werden.
Das Urheberrecht flr diese Betriebsanleitung liegt ausschlief3lich bei dem Unternehmen:

ratiotherm

Smart Energy Systems
ratiotherm GmbH & Co. KG
Wellheimer Stral3e 34

91795 Dollnstein

Deutschland

oder bei dessem rechtlichen Nachfolger. Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist geistiges Eigentum des Unternehmens
ratiotherm GmbH & Co. KG. Das Unternehmen behalt sich die Eigentums- und Urheberrechte an den Angaben in der
Betriebsanleitung ausdrlcklich vor. Der Nachdruck und die Vervielfaltigung, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher
Genehmigung des Unternehmens zulassig.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Originalbetriebsanleitung das generische Maskulinum angewendet. Die verwen-
deten Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter.

Stand: 2024-10-07
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Leistungsdaten

1. LEISTUNGSDATEN

LEISTUNGSDATEN
WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (25 Prozent)

Heizleistung bei 25% Verdichterleistung

AuRenT
Senke — -15 -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15

30 7,8 94| 103| 11,1 13,2 142 157 170 189 22,1
35 7,5 9,0 99| 107 12,7 13,7 151| 163 183 21,3
40 7,3 8,7 96| 104| 12,3 13,2 145 157 17,7 205
45 7,0 8,4 93| 100 11,8 12,7 140 151 172 19,7
50 6,8 8,1 8,9 96| 11,4 12,2| 13,55 146 167 19,0
55 6,6 7,9 8,7 93| 11,0 11,8 13,0 141] 162 183
60 6,4 7,6 8,4 9,0 106| 11,4 12,5 136 158 176
65 6,2 7,4 8,1 8,7 103| 110 12,2 131| 154 17,0
70 6,1 7,2 7,9 8,5 99| 106| 11,7 12,7 149 164

Leistungsaufnahm

AullenT
Senke — -15 -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15

30 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
35 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
40 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
45 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
50 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
55 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
60 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
65 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
70 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

(]

COoP

AullenT
Senke — -15 -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15

30°C 2,92 3,50 3,85 4,14 4,86 5,20 5,72 6,15 6,80 7,86
35°C 2,68 3,25 3,60 3,85 4,47 4,77 5,22 5,63 6,29 7,28
40°C 2,42 2,92 3,22 3,45 4,03 4,30 4,71 5,09 5,74 6,61
45°C 2,16 2,61 2,89 3,09 3,61 3,87 4,27 4,60 5,21 5,92
50°C 1,92 2,31 2,55 2,73 3,17 3,40 3,75 4,05 4,62 5,22
55°C 1,70 2,03 2,23 2,39 2,79 2,99 3,29 3,55 4,08 4,58
60°C 1,50 1,78 1,94 2,09 2,44 2,62 2,88 3,10 3,58 3,96
65°C 1,34 1,58 1,73 1,85 2,16 2,32 2,55 2,75 3,21 3,54
70°C 1,18 1,39 1,52 1,62 1,89 2,03 2,23 2,40 2,83 3,08
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LEISTUNGSDATEN

WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (50 Prozent)

Leistungsdaten

Heizleistung bei 50% Verdichterleistung
sonpo—guLent 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15
30 15,6 18,7 20,6 22,3 26,4 28,4 31,4 34,0 37,8 44,2
35 15,0 18,1 19,9 21,5 25,4 27,3 30,2 32,7 36,6 42,6
40 14,5 17,4 19,2 20,7 24,5 26,3 29,0 31,4 35,5 41,0
45 14,1 16,9 18,5 20,0 23,6 25,3 28,0 30,3 344 39,4
50 13,6 16,3 17,9 19,3 22,8 24,5 27,0 29,2 33,4 38,0
55 13,2 15,8 17,3 18,6 22,0 23,6 26,0 28,2 32,5 36,6
60 12,8 15,3 16,7 18,0 21,2 22,8 25,1 27,1 31,5 35,2
65 12,4 14,8 16,3 17,5 20,5 22,0 24,3 26,2 30,7 33,9
70 12,1 14,4 15,8 16,9 19,9 21,3 23,5 25,3 29,9 32,8
Leistungsaufnahme
AulenT
Senke -15|  -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15
30 5,3 5,4 5,4 54 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6
35 5,6 5,6 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8
40 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2
45 6,5 6,5 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7
50 7,1 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,3
55 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 8,0 8,0
60 8,6 8,6 8,6 8,6 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 8,9
65 9,3 9,4 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6
70 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6
corp
sonpo—guLenT 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15
30°c| 2,92| 350] 3,85 4,4 486 5200 572 6,15 6,8 786
35°c| 2,68 3,25 3,60 3,85 4,47 4,77 5,22 563 6,29 7,28
40°c| 2,42 2,92 322] 3,45 4,03 430 471 509 574 6,61
45°C 2,16 2,61 2,89 3,09 3,61 3,87 4,27 4,60 5,21 5,92
50°C 1,92 2,31 2,55 2,73 3,17 3,40 3,75 4,05 4,62 5,22
55°C 1,70 2,03 2,23 2,39 2,79 2,99 3,29 3,55 4,08 4,58
60°C 1,50 1,78 1,94 2,09 2,44 2,62 2,88 3,10 3,58 3,96
65°C 1,34 1,58 1,73 1,85 2,16 2,32 2,55 2,75 3,21 3,54
70°C 1,18 1,39 1,52 1,62 1,89 2,03 2,23 2,40 2,83 3,08

—

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Leistungsdaten

LEISTUNGSDATEN
WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (75 Prozent)

Heizleistung bei 75% Verdichterleistung

AullenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30 24,8 29,4 32,2 34,2 39,3 42,5 47,2 50,0 54,2 61,2
35 23,5 28,0 30,8 32,9 38,1 41,1 45,6 48,4 52,6 59,4
40 22,5 26,8 29,4 31,5 36,9 39,6 43,8 46,4 50,8 57,0
45 21,4 25,5 28,0 30,1 35,4 38,1 42,1 44,7 49,1 55,2
50 20,4 24,4 26,7 28,8 34,0 36,6 40,4 42,9 47,4 52,8
55 19,6 23,6 26,0 28,0 33,0 35,4 38,9 41,2 45,9 50,8
60 19,1 22,8 25,1 27,1 32,0 34,1 37,3 39,5 44,3 48,4
65 18,0 21,6 23,8 25,7 30,5 32,6 35,8 38,0 42,8 46,7
70 17,1 20,5 22,6 24,4 28,9 31,1 34,4 36,4 41,4 44,4

Leistungsaufnahm

AullenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1 9,1 9,2
35 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,3 9,3 9,3 9,3
40 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
45 103| 103| 10,3 103| 104 104| 104| 105/ 105 105
sol 109 109| 109| 10,8 106 108 11,2 112 112 11,2
ss{ 11,8 11,8 11,8 11,8 119 119] 12,00 12,0 12,0 12,0
60| 12,8 12,8 129 12,9 12,9 13,0 13,1 13,1] 13,2 133
65 13,8 13,9 139| 13,9 141 141 142 142| 143 143
70| 14,7 1409| 150| 151 153 153| 154| 154| 155/ 156

o

CoP

AullenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30°C 2,76 3,27 3,58 3,80 4,37 4,71 5,22 5,51 5,96 6,69
35°C 2,55 3,06 3,36 3,59 4,15 4,46 4,92 5,21 5,66 6,37
40°C 2,30 2,76 3,04 3,26 3,79 4,06 4,46 4,73 5,17 5,79
45°C 2,07 2,48 2,72 2,92 3,42 3,66 4,03 4,28 4,69 5,25
50°C 1,88 2,25 2,46 2,68 3,22 3,38 3,62 3,84 4,241 4,70
55°C 1,67 2,00 2,20 2,37 2,77 2,97 3,25 3,45 3,83 4,23
60°C 1,49 1,78 1,95 2,10 2,47 2,62 2,85 3,01 3,36 3,65
65°C 1,30 1,56 1,71 1,84 2,16 2,31 2,52 2,67 3,01 3,26
70°C 1,16 1,38 1,51 1,62 1,90 2,03 2,24 2,36 2,67 2,85
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LEISTUNGSDATEN
WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (100 Prozent)

Leistungsdaten

Heizleistung bei 100% Verdichterleistung

ool as| 0| 7| s 0 2 5 7l 10| 15
30 34,8 40,8 44,4 46,5 51,8 56,2 62,7 65,0 68,4 74,2
35 32,5 38,4 42,0 44,4 50,6 54,7 60,9 63,3 66,7 72,7
40 30,7 36,4 39,8 42,4 49,0 52,7 58,3 60,5 64,1 69,4
45| 28,6/ 34,1 37,3 40,1 47,1 506 559 583| 61,7 67,9
50 27,1 32,2 35,3 38,0 44,8 48,3 53,5 55,7 59,3 64,3
55 25,8 31,2 34,5 37,2 43,9 46,8 51,3 53,3 57,0 61,7
60 25,0 30,1 33,3 35,9 42,7 45,2 49,0 50,8 54,7 58,2
65 23,0 27,9 30,8 33,4 39,9 42,6 46,6 48,5 52,4 56,2
70 21,1 25,7 28,4 31,0 37,2 40,1 44,4 46,0 50,2 52,4

Leistungsaufnahme

AuBenT

Senke 15[ -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15
30 13,3 13,3 13,3 13,3 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1
35 13,4 13,4| 13,4 13,3 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1] 131
40 14,0 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
45| 14,5 14,6/ 14,6| 146 146| 146 14,7 14,7 14,7 14,7
50 14,8 14,9 14,9 14,6 13,8 14,4 15,4 15,4 15,4 15,3
55 15,8 15,9 16,0 16,0 16,1 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0
60 17,0 17,1 17,1 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7
65 18,3 18,4 18,4 18,5 18,6 18,7 18,9 18,9 19,0 19,1
70 18,9 19,2 19,3 19,5 19,8 19,9 20,1 20,2 20,3 20,5

cop

ool as| 0| 7| s 0 2 5 7l 10| 15
30°c| 2,61 3,06 3,33 350 394 427 477 495 522 5,68
35°C 2,43 2,87 3,13 3,33 3,83 4,15 4,63 4,81 5,08 5,54
40°C 2,19 2,61 2,86 3,05 3,54 3,81 4,23 4,39 4,65 5,04
45°C 1,98 2,34 2,55 2,74 3,23 3,46 3,80 3,97 4,20 4,63
50°C 1,83 2,17 2,37 2,60 3,25 3,35 3,48 3,62 3,86 4,19
55°C 1,63 1,96 2,16 2,32 2,73 2,92 3,20 3,33 3,56 3,85
60°C 1,47 1,77 1,94 2,10 2,48 2,61 2,81 2,91 3,12 3,30
65°C 1,26 1,52 1,67 1,81 2,14 2,27 2,47 2,56 2,76 2,94
70°C 1,12 1,34 1,47 1,59 1,88 2,01 2,21 2,28 2,47 2,56

—

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.

©



Leistungsdaten

LEISTUNGSDATEN
WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (150 Prozent)

Heizleistung bei 150 % Verdichterleistung (Verdichter 1 und 2 laufen mit je 75 %)

AuRenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30 52,2 61,2 66,5 69,7 77,7 84,3 94,0 97,5| 102,7( 111,3
35 48,8 57,6 63,0 66,7 75,8 82,0 91,4 94,9] 100,0f 109,1
40 46,1 54,5 59,6 63,6 73,5 79,1 87,5 90,8 96,11 104,1
45 42,9 51,1 56,0 60,2 70,6 75,9 83,9 87,5 92,5| 101,8
50 40,6 48,4 53,0 57,1 67,2 72,5 80,3 83,5 88,9 96,5
55 38,7 46,8 51,7 55,8 65,8 70,2 76,9 80,0 85,5 92,5
60 37,5 45,2 49,9 53,9 64,0 67,8 73,5 76,2 82,1 87,3
65 34,5 41,8 46,2 50,1 59,8 63,9 69,9 72,8 78,5 84,3
70 31,7 38,6 42,7 46,4 55,8 60,2 66,6 69,0 75,3 78,6

Leistungsaufnahm

AuRenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30 200 200/ 200| 199 198 19,7 19,7 197 19,7 196
35| 201 20,1 20,1 200 198 198 19,7 19,7 19,7 19,7
40| 21,0 209| 209| 208 208 207 207 207 20,7 207
45( 21,71 219| 22,0 219 219 22,0 22,1 220 220 22,0
sol 22,2 22,3] 22,4 219 20,7 216| 23,1 23,1 23,1 23,0
ss| 23,8 23,9 24,0 240 241 241 241 240 240 240
60 255 256| 257 257 258 260 262 262 263 265
65| 27,5 275 276 27,7 27,9 281 283| 284| 285 287
70| 283 28,7 290 292 29,7 29,9 30,1 302 304| 307

o

cop
AuRenT
Senke 15| -10 -7 5 0 2 5 7 10 15

30°c| 261 3,06 3,33] 350 394 4270 477 495 522 568
3sec| 2,43| 2,87 3,13 3,33 3,83 4,15 4,63| 481 508 554
40°c| 2,19| 2,61 2,86 3,05 354 3,81 4,23 439 465 5,04
45°c| 1,98| 2,34 2,55 2,74| 3,23] 3,46| 3,80 3,97 420 4,63
socc|] 1,83 2,17 2,371 260 3,25 3,35( 3,48/ 3,62 3,8 419
ssec| 1,63 1,96 2,16 2,32 2,73 2,92 3,20 3,33 3,56 3,85
eo°c| 1,47 1,771 1,94| 2,10 2,48 2,61 2,81 2,91 3,12 3,30
65°c| 1,26| 1,52| 1,67 1,81 2,24 2,27 2,47 2,556| 2,76| 2,94
70°c| 1,22 1,34 1,47 159 1,88 2,01 2,21 2,28 2,47 2,56
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LEISTUNGSDATEN
WP Max-AirMono F67
COP Heizleistung und Leistungsaufnahme (Leistungsupgrade auf 200 Prozent)

Leistungsdaten

Heizleistung bei 200 % Verdichterleistung (Verdichter 1 und 2 laufen mit je 100 %)
oo —suenT 15| -10 -7 5 0 2 5 71 10| 15
30| 69,6 81,6/ 88,7 93,00 103,6/ 112,3| 125,4| 130,0f 136,9| 1484
35 65,01 76,9 84,00 88,9 101,12 109,4| 121,8| 126,5( 133,3| 145,5
40| 61,4 72,7 79,5 84,8 98,0 105,55 116,6| 121,1| 128,1| 138,7
45 57,2 68,1 74,7 80,2 94,1 101,2( 111,9( 11e6,6( 123,4( 135,7
50| 54,1 64,5 70,71 76,1 89,6/ 96,6/ 107,1 111,4| 118,6] 128,6
55 51,5 62,4 69,00 74,3 87,7] 93,6|/ 102,5 106,7| 114,0f 123,3
60| 49,9 60,3 66,5 71,9 85,4 90,4 97,9 101,6/ 109,4| 116,5
65| 46,0f 557 61,6| 668 79,7 85,1 93,2 97,1 104,7| 112,4
70| 42,3 51,4 56,9 61,9 74,41 80,2 88,9 92,1| 100,4| 104,8
Leistungsaufnahme
AuBenT
Senke -15 -10 -7 -5 0 2 5 7 10 15
30| 26,7 26,7| 26,7 26,6 26,3 26,3 26,3 26,2 26,2 26,1
35 26,7 26,8 26,8 26,7| 26,4 26,4 26,3 26,3 26,3 26,2
40| 28,0 27,9 27,8 27,8 27,7 27,7 27,6| 27,6 27,6/ 27,5
45 28,9 29,1 29,3 29,2 29,2 29,3 29,4 29,4 29,4 29,3
50| 29,5 29,7 29,9 29,2 27,6] 28,9 30,8 30,8/ 30,7 30,7
55 31,7 31,8/ 31,9 32,0 32,1 32,1 32,1 32,1 32,0 32,0
60| 33,9 34,1 34,2 34,3 34,4 34,6/ 34,9 3501 35,1 35,3
65 36,6| 36,7 36,8 36,9 37,2 37,41 37,7| 37,8 38,0 383
70| 37,7 383 38,7 39,0/ 39,7 399 40,2 40,3 40,6| 40,9
cop
sompe—suenT 15| -10 -7 5 0 2 5 71 10| 15
30°C{ 2,61 3,06 3,33 3,501 3,94| 4,27 4,771 4,95 5,22 5,68
35°C[ 2,43 2,87 3,13 3,33 3,831 4,15 4,63 4,81 5,08 5,54
40°C{ 2,19 2,61 2,86 3,05 3,54 3,81 4,23 4,39 4,65 5,04
45°C 1,98| 2,34 2,55 2,74 3,23 3,46] 3,80 3,97 4,20 4,63
50°C 1,83 2,17 2,37 2,60 3,25 3,35 3,48 3,62 3,86] 4,19
55°C 1,63 1,96| 2,16 2,32 2,73 2,92 3,201 3,33 3,56] 3,85
60°C 1,47 1,77 1,94 2,10 2,48 2,61 2,81 2,91 3,12 3,30
65°C 1,26 1,52 1,67 1,81 2,14 2,27 2,47 2,56 2,76 2,94
70°C 1,12 1,34 1,47 1,59 1,88| 2,01 2,21 2,28 2,47| 2,56

—

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Leistungsdiagramme

2. LEISTUNGSDIAGRAMME

WP Max-AirMono F67 - Heizleistung
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EU-Energielabel

o | temeisungingw | ieisungoautnanmeimew | cor |
tezl:)[i‘::t-ur Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur
35°C | 45°C | 55°C | 65°C | 35°C | 45°C | 55°C | 65°C | 35°C | 45°C | 565°C | 65°C
-15°C 48,8 | 42,9 | 38,7 | 34,5 | 20,1 21,7 | 238 275 2,43 1,98 1,63 1,26
-10 °C 576 51,1 46,8 | 41,8 | 20,1 21,9 | 239 275 2,87 | 2,34 1,96 1,62
-56°C 66,7 | 60,2 55,8 | 50,1 20,0 | 21,9 | 24,0 277 3,33 2,74 2,32 1,81
0°C 758 | 70,6 | 658 | 59,8 19,8 | 21,9 | 2441 279 383 | 323 | 2,73 2,14
B C 91,4 | 839 | 769 | 69,9 19,7 22,1 24,1 28,3 | 463 | 3,80 | 3,20 | 2,47
10 °C 100,0 | 92,5 | 855 | 785 19,7 22,0 | 24,0 | 285 | 508 | 4,20 | 3,56 2,76
15 °C 109,17 | 101,8 | 92,6 | 84,3 19,7 220 | 24,0 | 28,7 | 554 | 463 | 3,85 | 2,94
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Produktdatenblatt nach EU-Verordnung NR 811/2013

4. PRODUKTDATENBLATT NACH EU-VERORDNUNG NR 811/2013

Model WP Max-AirMono F67
Luft/Wasser-Warmepumpe m Wasser/Wasser-Warmepumpe [] Sole/Wasser-Wéarmepumpe []
Mit Zusatzheizgerat ausgestattet nein

Kombiheizgerat ja

Klasse fur

Raumheizungsenergieeffizienz n_ mittel Attt Attt
Raumheizungsenergieeffizienz n_ mittel 192,2 158,6 %
Saisonale Arbeitszahl SCOP mittel 4,88 4,04
Warmenennleistung P mittel 76,9 62,4 kW

_ P1 71,43 57,84 kW
Betriebspunkt 1 Togen =7 °C
COP1 3,18 2,35
. P2 42,50 33,76 kW
Betriebspunkt 2 Toeen =2 °C
COP2 4,71 3,96
. P2 27,81 22,86 kW
Betriebspunkt 3 Toeen =7 °C
COP3 6,41 5,63
_ P4 21,30 19,90 kW
Betriebspunkt 4 T een = 12°C
! COP4 7,89 7,01
. P5 71,43 57,84 kW
Bivalenztemperatur T,=-7°C
COP5 3,18 2,35
inimi P6 76,90 62,40 kW
Mlnlmlale TOL = 110 °C
Betriebstemperatur COP6 287 197

Temperaturregler aus P, . 18

Stand-by-Modus Py .. 16 W
Ausgeschalten P 18

Heizband P, 22

.~ Energielabel - Warmwasserbereitung

Lastprofil XL
Warmwasserbereitungsenergieeffizienz 134,0 %
Klasse fir Warmwasserbereitungsenergieeffizienz A+

Taglicher Stromverbrauch Q___ 5,727 kWh
Jahresstromverbrauch AEC 1249,83 kWh

@ ratiotherm

Smart Energy Systems



Einsatzgrenzen: He

5. EINSATZGRENZEN: HEIZEN

iiii

Einsatzgrenzen Max-AirMono F67 Heizbetrieb

“ NN N
TN

%

72222

o N \\\
N Nnainn

0 -5 0 5
AuRentemperatur [°C]

6. EINSATZGRENZEN: KUHLEN

“AAHIII;II:I :;:: N =
.

]

7
TN,

_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Pumpe Wilo Stratos PARA-C

7. PUMPE WILO STRATOS PARA-C

Technische Daten - Wilo Stratos PARA-C 40-220-08-T21 |

Anschlusspannung

1 ~230V +10 %/-10 %, 50/60 Hz

Schutzart

IPX4D

Energieeffizienzindex EEI

siehe Typenschild (Fig. |, Pos. 7)

Zulassige Medientemperatur

-20 °C bis +95 °C (+110 °C mit reduzier-
ter Leistung)

Zulassige Medientemperatur fir
Trinkwarmwasser

0 °C bis +80 °C

Zulassige Umgebungstemperatur

-20 °C bis +40 °C (+60 °C mit reduzier-
ter Leistung)

Max Betriebsdruck

10 bar (1000 kPa)

Austattungsvariante T21

Mindestzulaufdruck

e Bedienknopf

e Interne Steuerung Ap-v

® Interne Steuerung Ap-c

e Externe Steuerung PWM?2

Aufbau der Pumpe
1 | Pumpengehause

2 | Nasslaufermotor

3 | Kondensatablaufoffnungen (4x am
Umfang)

4 | Gehauseschrauben

5 | Regelmodul

6 | Bedienknopf zur Einstellung der
Pumpe

7 | Typenschild

8 | Einstellbereich Ext. In
Einstellbereich Differenzdruck
konstant (Ap-c)

10 | Einstellbereich Differenzdruck
variabel (Ap-v)

©

11 | Signalkabelanschluss

12 | Netzkabelanschluss

Nennweite Medientemperatur
-20 °C bis +50 °C bis +95 °C bis +110 °C

G1% 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar

G2 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar
DN 32 0,3 bar 1,0 bar 1,6 bar
DN 40 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar
DN 50 0,5 bar 1,2 bar 1,8 bar
DN 65 0,7 bar 1,5 bar 2,3 bar

Die Werte gelten bis 300 m (ber dem Meeresspiegel, Zuschlag flir hbhere Lagen: 0,01 bar/100 m Héhenzunahme.

ratiotherm
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Pumpe Wilo Stratos PARA-C

STORUNGEN

Storungsbeseitigung ausschlieBlich durch qualifizierten Fachhandwerker, Arbeiten am elektrischen An-
schluss ausschlieBlich durch qualifizierte Elektrofachkraft.

Pumpe lauft bei eingeschalteter Elektrische Sicherung defekt. Sicherung lberpriifen.

Stromzufuhr nicht.

Pumpe lauft bei eingeschalteter Pumpe hat keine Spannung. Spannungsunterbrechung behe-

Stromzufuhr nicht. ben.

Pumpe macht Gerdusche. Kavitation durch unzureichenden  Systemdruck innerhalb des zulds-
Vorlaufdruck. sigen Bereichs erhohen.

Pumpe macht Gerdusche. Kavitation durch unzureichenden  Forderhdheneinstellung tiberprii-
Vorlaufdruck. fen und ggf. niedrigere Hohe ein-

stellen.

Gebaude wird nicht warm. Warmeleistung der Heizflachen zu  Sollwert erhéhen.
gering.

Gebaude wird nicht warm. Warmeleistung der Heizflachen zu Regelungsart auf Ap-c statt auf
gering. Ap-v stellen.

REGELUNGSART EINSTELLEN

Die Regelungsart wird mit dem Bedienknopf ausgewahlt.
Folgende Einstellungen kénnen vorgenommen werden:

-

ext. in

Einstellbereich Differenzdruck konstant (Ap-c)

Fig. | a, Pos. 9: Die Regelungsart Ap-c ist aktiv.

Die Zahl gibt die Forderhéhe in Meter Wassersaule an.
Einstellbereich Differenzdruck variabel (Ap-v)

Fig.la, Pos. 10: Die Regelungsart Ap-v ist aktiv.
Die Ziffer gibt die Férderhdhe in Meter Wassersaule bei Nenn-
durchfluss an.

Einstellbereich ext. In

Fig. | a, Pos. 8: Die externe Ansteuerung ist aktiv. Die Regelungsart
hangt von der technischen Version des Produkts ab. (Siehe Kapitel
,,Ausstattungsvarianten“)

Folgende Einstellungen sind méglich:

 Sollwerteinstellung liber Analogeingang 0... 10 V.
- Sollwerteinstellung iiber Pulsweitenmodulation (PWM).
- Sollwerteinstellung bei Festdrehzahl (nicht extern gesteuert).

Werkseinstellung

Standardmafig wird die Pumpe mit dem Einstellmodus "ext. In" ausgeliefert.

e

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Pumpe Wilo Stratos PARA-C

REGELUNGS- UND KOMMUNIKATIONSFUNKTIONEN
Variabler Differenzdruck Ap-v

H
Hmax
Hsp—————————= === —=
14 Hs
Hmin
>

Q

Empfehlung flir Zweirohr-Heizungssysteme mit Heizkrpern zur Reduzierung der Fliegerdusche an Thermo-
statventilen. Die Pumpe reduziert die Forderhohe bei sinkendem Volumenstrom im Rohrnetz auf die Halfte.
Einsparung von elektrischer Energie durch Anpassung der Férderhdhe an den Volumenstrombedarf und ge-
ringeren Durchflussmengen.

Konstanter Differenzdruck Ap-c

A
H

Hmax

Hmin

\/

Empfehlung bei FuBbodenheizungen oder bei groR dimensionierten Rohrleitungen oder allen Anwendungen
ohne verinderliche Rohrnetzkennlinie (z. B. Speicherladepumpen) sowie Einrohr-Heizungssysteme mit Heiz-
korpern. Die Regelung hilt die eingestellte Forderhdhe unabhdngig vom geférderten Volumenstrom kontant.

Konstant-Drehzahl

A

H

n max

\ _

Q

Empfehlung bei Anlagen mit unverdanderlichem Anlagenwiderstand die einen konstanten Volumenstrom er-
fordern. Die Regelung hilt die eingestellte Drehzahl konstant, unabhadngig vom geforderten Volumenstrom.
PWMInTyp 1

Im PWM 1 Modus, wird die Pumpendrehzahl in Abhangigkeit vom PWM-Eingangssignal geregelt. Verhalten

bei Kabelbruch:
Wird das Signalkabel von der Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, beschleunigt die Pumpe auf maximale

Drehzahl.

Smart Energy Systems
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Pumpe Wilo Stratos PARA-C

n///min A
max -

|

|

|

|

|

|

|

|

. |
min i I N
| T4
I I U I »
0 5 8588 93 100 PWM %

PWM 1-Signaleingang (%) | Reaktion der Pumpe
<5 Pumpe lauft bei maximaler Drehzahl.
5..85 Die Drehzahl der Pumpe sinkt linear von n,,,, nach n,;.
85 ... 93 (Betrieb) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl (Betrieb).
85 ... 88 (Anlauf) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl (Anlauf).
93...100 Pumpe stoppt (Bereitschaft).

PWMIn Typ 2

Im PWM 2 Modus wird die Pumpendrehzahl in Abhadngigkeit vom PWM-Eingangssignal geregelt. Verhalten
bei Kabelbruch:
Wird das Signalkabel von der Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, bleibt die Pumpe stehen.

n/\/min A
Mmaxf—————————————— —— — — — —
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
_ I
min—4—— =~ I I
I | |
T T } |
0 7 12 15 95 100 PWM%
PWM 2-Signaleingang (%) | Reaktion der Pumpe
<7 Pumpe stoppt (Bereitschaft).
7 ... 15 (Betrieb) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl.
12 ...15 (Anlauf) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl.
15..95 Die Drehzahl der Pumpe steigt linear von n_,, nachn__,.
> 95 Pumpe lauft bei maximaler Drehzahl.

e

halten. Die Einhaltung der allgemein gultigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
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Pumpe Wilo Stratos PARA-C

Steuereingang ,,Analog In 0 ... 10 V* mit Kabelbruchfunktion

Die Regelung der Pumpe erfolgt nach einem analogen Signal im Bereich von 0 ... 10 V. Verhalten bei Kabel-
bruch: Wird das Signalkabel von der Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, reduziert die Pumpe auf mini-
male Drehzahl.

n/Y/min A

MMmax4+——— e e

|
|
|
}
3

off >
05 1 2 100 UN
<0,5 Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl (Notbetrieb).
05..1 Pumpe stoppt.
1...3 (Betrieb) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl.
2 ... 3 (Anlauf) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl.
3..10 Die Drehzahl der Pumpe steigt linear von n,;, nach n,.

Steuereingang ,,Analog In 0 ... 10 V“ ohne Kabelbruchfunktion

Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt nach einem analogen Signal im Bereich von 0 ... 10 V. Verhalten bei Ka-
belbruch: Wird das Signalkabel von der Pumpe getrennt, z. B. durch Kabelbruch, bleibt die Pumpe stehen.

n/Y/min A

nmin4=——

W 4 ———

off >
1 2 10 UN
<1 Pumpe stoppt.
1 ... 3 (Betrieb) Pumpe lauft bei minimaler Drehzahl.
2 ... 3 (Anlauf) Pumpe lduft bei minimaler Drehzahl.
3..10 Die Drehzahl der Pumpe steigt linear von n,;, nach n,. _

I —
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Pumpe Wilo Stratos PARA-C

STRATOS PARA-C 40-220-08T21 |

Kennfeld
Ap | kPa - f@idgrhohe “ Him
80*; 90 % % 8
70 =7
n - 80 0/0 = ~
54.99 | ) 5.606
v 70 0/0 ;
407; 60 % %4
3050 % -3
20 =2
10 =1
Oé Leist fnah P1 L —0
P, / kW — elstungsaurnanme -
_ 000/
0.205 /@9
I A B
0.1 I
i o)
nt59.99 — -~
40 16 %
20
0 7\\\\\\\\\\\\\\\\m\\m\m\\mm\ A L A A A L L
01 2 3 4 5 6 7 .%29 10 11 12 13 14 15 16 17 Q/m%h
Betriebsdatenvorgabe Einbaulage
Forderstrom 8.20 m3/h
Férderhdhe 5.61m
Fordermedium Wasser 100 % il
Medientemperatur 4.00 °C
Dichte 999.94 kg/m3
Kinematische Viskositat 1.57 mm?2/s
Hydraulische Daten (Betriebspunkt)
Férderstrom 8.20 m3/h C]
Férderhdhe 5.61m o
Leistungsaufnahme P1 0.20 kW v
Produktdaten
Nasslaufer-Hocheffizienzpumpe VORSICHT
Stratos PARA-C 40-220-08 T21 |
Regelungstyp PWM2 Trockenlauf fiihrt zu Lagerschaden!
Human-Machine Interface Rotating button kenlauf d hlieRen!
Max. Betriebsdruck 1000 kPa Trockenlaut der Pumpe ausschliefsen!
Medientemperatur -20°C .. +110 °C
Max. Umgebungstemperatur 40 °C
BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe- I
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! @
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Fehlercodes: Frequenzumrichter Invertek

8. FEHLERCODES: FREQUENZUMRICHTER INVERTEK

HINWEIS:

Eine Abschaltung der Klasse ,,B” ist Teil des Sicherheitssystems des Frequenzumrichters. Diese Abschaltungen
werden von der Firmware der Klasse ,,B” im Frequenzumrichter erkannt, die Teil der Zertifizierung nach 60730 ist;
dazu gehéren Phasenausfille an Ein- und Ausgangen, Blockierlaufer und Uberlastschutz. Abschaltungen der Klasse B
kénnen nach ihrer Auslésung zwei Minuten lang nicht zurlickgesetzt werden.

Wenn zwischen zwei Stromaus- und Einschaltzyklen 10 Auslésungen einer beliebigen Art auftreten, wird eine Sperr
auslosung der Klasse B ausgeldst. Sobald eine Sperrauslosung der Klasse ,,B" ausgeldst wurde, MUSS der Antrieb
aus- und wieder eingeschaltet werden, um den Fehler zu beheben.

Eine Auslosung der Klasse ,A” ist eine Standardauslosung des Umrichters, die in einigen Fallen manuell oder automa-
tisch zurlickgesetzt werden kann. Die folgenden Auslésungen kdénnen nicht durch die automatische Ricksetzfunktion

zurlickgesetzt werden:
e Fehlercode 10, P-def’
e Fehlercode 17 , Data-F"
e Fehlercode 19 ,Data-E"
e Fehlercode 29 ,STO-F"

8.1 FEHLERCODES KLASSE A

Fehlercodes Nr. Beschreibung Vorgeschlagene Abhilfemalinahme
no-FLt 00 [ Kein Fehler Nicht erforderlich
Ol-b 01 Bremskanal-Uber Zustand des externen Bremswiderstands sowie der Verbindung (Ver-
strom drahtung) tberprufen.
Uberlast des Der Umrichter hat sich per Fehlerabschaltung ausgeschaltet, um Scha-
OL-br 02 _ . .
Bremswiderstands den am Bremswiderstand zu verhindern.
Momentaniberstrom am Umrichterausgang. UberméaRige Last oder
Schockbelastung des Motors.
- Hoher Strom in einer der beiden Richtungen - Kurzschluss am
Uberstrom am ) .
O-1 03 Antriebsausgang / zu kurze Beschleunigungsrampen / falsche
Ausgang
Kompressordaten.
Hinweis: Eine zu niedrige Einstellung des maximalen Spitzenstroms
des Umrichters in P5-18 kann ebenfalls zu dieser Abschaltung flhren.
PS-tr 05 Leistungsstufe Auf Kurzschlisse an Motor- und Verbindungskabel Uberprifen.

P Fehlerabschaltung Hardwarefehler, wenden Sie sich an den Lieferanten des Umrichters.
DC-Bus-Uberspannung: entweder ist die Versorgungsspannung zu
hoch, es liegt eine Spannungsspitze vor oder es liegt eine Instabilitat
des Kompressors vor.

Zwischenkreistber Uberprﬂfen, ob die Versorgungsspannung innerhalb der erlaubten
O -Volt 06 . . . . .
spannung Toleranz flr den Umrichter liegt. Falls der Fehler bei Verzdgerung oder
Stoppen auftritt, erhdhen Sie die Verzogerungszeit in P-04 oder instal-
lieren Sie einen geeigneten Bremswiderstand und aktivieren Sie die
dynamische Bremsfunktion mit P-34 oder setzen Sie P1-05 auf 3.
Die eingehende Versorgungsspannung ist zu niedrig. Dieser Fehler tritt routine-
. ) maRig beim Abschalten des Stroms vom Umrichter auf. Wenn dies wahrend
Zwischenkreisunter- ) ) . N .
U-Volt 07 des Betriebs passiert, priifen Sie die Eingangsspannung sowie alle Komponen-
spannun
P g ten in der Zuleitung fur die Netzeinspeisung Richtung Umrichter; alle Anschlis-
se am Umrichter, die Sicherungen, Schiitze usw.

(20)
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Fehlercodes: Frequenzumrichter Invertek

Fehlercodes Nr. Beschreibung Vorgeschlagene Abhilfemalinahme
Rlcksetzung auf , . .
P-DEF 10 ) Warnung: der Umrichter wurde auf Werkseinstellungen zurlickgesetzt.
Werkseinstellungen
Der STO-Schaltkreis hat sich gedffnet, wahrend der Antrieb lauft.
E-Trip bei Digitaleingang 3 angefragt. Ein normalerweise geschlossener Kontakt
ETi 1 Externe hat sich aus irgendeinem Grund geoffnet. Falls ein Motorthermistor ange-
-Tri
P Fehlerabschaltung schlossen ist, prifen Sie, ob der Motor zu heifd ist.
Uberpriifen Sie die Unversehrtheit aller Anschliisse und Gerte im
STO-Schaltkreis.
Unterbrechung der Kommunikation zwischen Umrichter und Steuerung.
SC-OBS 19 Optibus-Kommunika- Uberpriifen Sie die Kommunikationsverbindung zwischen dem Umrichter und
tionsverlust externen Geraten. Stellen Sie sicher, dass jeder Umrichter im Netzwerk seine
eigene Adresse besitzt.
Flt - DC 13 Gleichstrom-Welligkeit | Uberpriifen Sie, ob alle eingehenden Versorgungsphasen vorhanden und sym-
zu hoch metrisch sind.
PL 14 Fehler bei Verlust der Uberpriifen Sie, ob alle eingehenden Versorgungsphasen vorhanden und sym-
-Loss
Eingangsphase metrisch sind oder der Umrichter wird gerade heruntergefahren.
h O-l 15 Uberstrom am Ausgang/ | Auf Kurzschliisse an Motor und Verbindungskabel tberprifen. Uberstrom am
Hardware-Uberstrom Umrichterausgang.
. Falls dies nicht im Zusammenhang mit einem Firmware-Update steht, dann
Interner Speicherfehler . . . . .
DATA-F 17 10) Stopp-Taste driicken. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte
Ihren Zulieferer.
Der Analogeingang ist fiir 4-20 mA konfiguriert, an den Antriebsklemmen
4-20F 18 | 4-20 mA Signal verloren | werden weniger als 3 mA gemessen. Uberpriifen Sie den/die analogen
Eingangsanschluss/-anschlisse.
. Falls dies nicht im Zusammenhang mit einem Firmware-Update steht, dann
Interner Speicherfehler . ) ) ) o
DATA-E 19 (DSP) Stopp-Taste dricken. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte
lhren Zulieferer.
Benutzerparameter
U-DEF 20 BenutzerStandardparameter wurden geladen.
Standard
. , ) Ubertemperatur des angeschlossenen Motorthermistors, tberpriifen Sie die
Uberhitzung des PTC im R L .
FPTC 21 Mot Verkabelungsanschlisse und den Motor. Motortemperatur wird Uber PTC Uber
otor
wacht und wenn Widerstand auf Uber 2,5 kQ ansteigt.
R Uberpriifen Sie den Kuhllifter auf Blockaden oder ersetzen Sie ihn. Dieser Feh-
KuhllGfterfehler (nur ) . . . .
FAN-F 22 IP66) ler wird durch den Lufter an der Vorderseite des Umrichters verursacht, nicht
durch den Kuhlkorperltfter.
0 - hEAt 23 Interne Umrichtertem- Umgebungstemperatur des Umrichters zu hoch, Uberprifen Sie, ob angemes-
peratur zu hoch sene Kihlung bereitgestellt wird.
Fehl Uberpriifen Sie, ob alle drei Motorphasen angeschlossen sind. Suchen
ehler am
Out-F 26 . Sie nach Verdrahtungsfehlern, losen Verbindungen oder schlecht verlegten
Umrichterausgang
Kompressorkabeln.
Langsam ansteigende Flanke bei der 24V-Versorgung/Fehler im Sicherheits-
eingangsschaltkreis. Fehler kann bei externer 24V-Versorgung auftreten und
STO-F 29 Fehler im die Spannung beim Einschalten langsam ansteigt. Auch bei Uberlastung
STO-Schaltkreis oder kurzzeitigem Zusammenbruch der 24V-Versorgungsspannung des An-
triebs.Uberpriifen Sie die Belastung der 24V-Versorgungsspannung und alle
Steueranschlisse.

e
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Fehlercodes: Frequenzumrichter Invertek

Fehlercodes Nr. Beschreibung Vorgeschlagene AbhilfemalRnahme
Der Umrichter konnte den Widerstand des Kompressorstators wahrend des
Auto-Tune (Selbstabgleichs) nicht messen. Der gemessene Widerstand des
AtROT 40 Statorwiderstand im Motorstators variiert zwischen den Phasen. Uberpriifen Sie das Motorkabel
Ungleichgewicht und die Anschliisse auf Kontinuitit. Uberpriifen Sie, ob alle drei Phasen des
Motors vorhanden und symmetrisch sind und die Wicklungen auf korrekten
Widerstand und Symmetrie.
. Stratorwiderstand gemessen beim Auto-Tune (Selbstabgleich) ist zu hoch. Stel-
Statorwiderstand zu . .
AtF-02 41 hoch len Sie sicher, dass der Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist. Uber-
oc
prifen Sie, ob die Nennleistung des angeschlossenen Antriebs Ubereinstimmt.
AtRO3 49 Motorinduktivitat zu Gemessene Motorinduktivitat ist zu niedrig. Stellen Sie sicher, dass der Motor
niedrig korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist.
, L Die gemessene Motorinduktivitat ist zu hoch. Stellen Sie sicher, dass der
Motorinduktivitat zu S . . .
AtF-04 43 hoch Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist. Uberprifen Sie, ob die Nenn-
oc
leistung mit der Nennleistung des angeschlossenen Antriebs Gbereinstimmt.
, Gemessene Motorparameter sind nicht konvergent. Stellen Sie sicher, dass der
Parameter nicht . . . .
AtF-05 44 c ; Motor korrekt angeschlossen und fehlerfrei ist. Uberprifen Sie, ob die Nenn-
onvergen
g leistung mit der Nennleistung des angeschlossenen Antriebs bereinstimmt.
Phasenverlust bei der - . .
Out-Ph 49 , Uberpritfen Sie die Motorverkabelung.
Motorleistung
Uberpriifen Sie das eingehende Modbus RTU-Anschlusskabel.
Uberpriifen Sie, ob mindestens ein Register innerhalb der in P-36 Index 3
Fehler durch Modbus- : ) ) . .
SC-FO1 50 o eingestellten Time-Out-Begrenzung zyklisch abgefragt wird. Stellen Sie sicher,
Kommunikationsverlust ) ) , . .
dass die 0-V-Gemeinschaftsleitung verwendet wird, und achten Sie darauf,
dass die Kommunikationskabel von den Stromkabeln ferngehalten werden.
Fehlerabschaltung - . . .
Uberprtfen Sie das eingehende CAN-Anschlusskabel.
durch den Verlust der . R ) ) ) o ) )
SC-F02 51 CAN Uberprifen Sie, ob die zyklischen Kommunikationen innerhalb der in P-36 Index
open-
P o 3 eingestellten Time-Out-Begrenzung stattfinden.
Kommunikation
Ol-U 81 | Uberstrom in Phase U Uberstrom in der U-/V- oder W-Phase.
Ol-V 82 | Uberstrom in Phase V Hoher Strom aufgrund von: Kurzschluss am Umrichterausgang; zu kurze Be-
Ol-w 83 | Uberstrom in Phase W | schleunigungsrampen:; falsche Motordaten.
Ausgangsfehler in
Out-U 88
Phase U Am PWM-Ausgang.
Outy 89 Ausgangsfehler in Die U-, V- oder W-Phase ist nicht an den Umrichter angeschlossen oder hat
ut- .
Phase V einen losen Anschluss. Uberprifen Sie die Anschlisse und den Zustand des
Ausgangsfehler in Stromkabels des Kompressors.
Out-W 90
Phase W
o Kommunikationsausfall zwischen dem 10-Prozessor und dem PS-Prozessor
|O-PS-Kommunikations- . . . .
SC-Los 97 fal (DSP). Sollte der Fehler weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den
ausfa
Lieferanten des Umrichters.
DATA-03 98 Falsche Fehler im internen Speicher. Die Kommunikation zwischen dem |O-Prozessor
VDo3-Prifsumme und dem PS(DSP)-Prozessor ist unterbrochen.
STO-Eingang 6ffnet sich, wahrend der Antrieb lauft.
STO-R 101 STO hat sich bei laufen- | Uberpriifen Sie die korrekte Verbindung aller Anschliisse und Gerate im STO-
dem Antrieb geoffnet Stromkreis. Wenn Druckschalter an den STO-Stromkreis angeschlossen sind,
Uberprifen Sie den Systemdruck auf Druckspitzen.
MLR 102 Netzausfall wahrend Dreiphasiger Eingangsausfall wahrend des Betriebs. Wird der Antrieb gerade
-Run

des Betriebs

abgeschaltet? Uberpriifen Sie die dreiphasige Stromversorgung.

(22)
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Fehlercodes: Frequenzumrichter Invertek

Fehlercodes Nr. Beschreibung Vorgeschlagene AbhilfemalRnahme
FWAE 103 Die PS-Firmware wurde | Die PS-Software wurde aufRerhalb eines Firmware-Updates geandert.
-Err
geandert Die PS-Software wurde nicht Uber OptiTools programmiert.
Stall 107 Der Kompressor ist UbermaRiger Stromverbrauch bei niedriger Drehzahl. Uberpriifen Sie den Be-
a
blockiert triebszustand des Kompressors.
Hardware-ID wird nicht ) o
HW-ID 253 . Eine falsche Hardware-ldentifikation.
unterstltzt
Laufwerks-ID wird nicht
Type-E 254 . Falsche Laufwerkskennung
unterstutzt

8.2 FEHLERCODES KLASSE B

Fehlercodes

|.t-trP

Nr.

Beschreibung

Motor thermisch Uber
lastet (I12t)

Vorgeschlagene Abhilfemalinahme

Der Umrichter hat aufgrund einer Uberlastung abgeschaltet, nachdem er tber
einen bestimmten Zeitraum hinweg mehr als 100 % des in P1-08 festgelegten
Wertes geliefert hat.

Uberpriifen Sie, ob die Lange des Motorkabels innerhalb der fiir den jeweiligen
Antrieb angegebenen Grenzen liegt (maximal zuldssige Kompressorkabellange
fur alle Modelle: 10 Meter abgeschirmt, 20 Meter ungeschirmt). Stellen Sie
sicher, dass die Parameter des Motortypenschilds korrekt in P1-07 P1-08, P1-
09, P1-10, P7-03, P7-04 und P7-05 eingegeben wurden. Stellen Sie sicher, dass
eine Autotune-Einstellung flr den angeschlossenen Kompressor erfolgreich
abgeschlossen wurde. Uberpriifen Sie die Last mechanisch, um sicherzustel-
len, dass sie frei ist und keine Blockaden oder Verstopfungen vorliegen.

O-T

Auslésung bei Ubertem-
peratur des Kahlkdrpers

Die Kihlkoérpertemperatur Uberschreitet den Hochstwert. Der Grenzwert wird
auf Basis der Schaltfrequenz festgelegt.

200-V-Einphasen-Antriebe: 400-V-Dreiphasen-Antriebe:

4 kHz 91 °C 10 kHz 95 °C

8 kHz 89 °C 12 kHz 95 °C

12 kHz 88 °C 14 kHz 92 °C

16 kHz 87 °C 16 kHz 89 °C

24 kHz 85 °C 18 kHz 86 °C

32 kHz 84 °C 20 kHz 83 °C

Der Umrichter ist zu heiR. Uberpriifen Sie, ob die Umgebungstemperatur um
den Umrichter herum innerhalb seiner Spezifikationen liegt. Stellen Sie sicher,
dass ausreichende Kuhlluft um den Umrichter herum zirkulieren kann. Erhéhen
Sie die Gehauseventilation, falls erforderlich. Stellen Sie sicher, dass ausrei-
chende Kuhlluft in den Umrichter gelangen kann, und dass die unteren Ein-
gangsliftungen sowie oberen Austrittsllftungen nicht blockiert oder verstopft
sind. Stellen Sie sicher, dass um den Umrichter herum der erforderliche Frei-
raum vorhanden ist. Verringern Sie die Einstellung der effektiven Schaltfrequenz
in Parameter P5-06.

Die Kihlkérpertemperatur kann in PO-21 angezeigt werden. Ein Protokoll der
letzten 8 Werte wird in 30-Sekunden-Intervallen vor einer Abschaltung im
Parameter P0-38 gespeichert. Reduzieren Sie die Belastung des Kompressors/
Umrichters.

U-T

Untertemperatur

Untertemperatur des Kahlkorpers.
Die Abschaltung erfolgt, wenn die Umgebungstemperatur unter -20 °C liegt.
Die Temperatur muss auf tber -20 °C ansteigen, damit der Umrichter gestartet

werden kann.

e

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Fehlercodes: Lufter

Fehlercodes Nr.

Th-Flt 16

Beschreibung
Defekter Thermistor am
Kthlkorper

Vorgeschlagene Abhilfemalinahme
Wenn die Temperatur des Antriebskihlkérpers innerhalb der Grenzwerte liegt,
wenden Sie sich an den Lieferanten des Umrichters. Siehe P0-21.

Outph-U 85

Ausgangsphase U fehlt

Outph-V 86

Ausgangsphase V fehlt

Outph-W 87

Ausgangsphase W fehlt

Ausgangsphase U/V oder W nicht angeschlossen oder kann nicht erkannt wer-
den. Uberpriifen Sie die Anschliisse des Kompressors und stellen Sie sicher,
dass sie fest sitzen und angeschlossen sind.

Phasenausfall am Ein-

Ph-L1 92
ang L1
999 - Eingangsphase L1/L2 oder L3 nicht angeschlossen oder kann nicht erkannt
Phasenausfall am Ein- - . . . - .
Ph-L2 93 L2 werden. Uberprifen Sie die Netzanschllsse und stellen Sie sicher, dass sie
an
gang - fest sitzen und angeschlossen sind.
Phasenausfall am Ein-
Ph-L3 94
gang L3
RotorL 104 Ein blockierter Rotor Blockade des Rotors. Die Rotordrehzahl liegt unterhalb der Schwellenwertdreh-
otor-

wurde festgestellt

zahl (P7-12) fur langere Zeit als die Blockadezeit (P7-13).

CLB-LK 105

Software-Sperre der
Klasse B

ULB0730-1, Klasse B Sperre;
Wenn es zu 10 Ausldésungen einer der Auslosefunktionen der Klasse B kommt,
|6st der Umrichter eine Sperre der Klasse B aus, die nur durch einen Stromaus-

fall und erneutem Einschalten des Umrichters zurlickgesetzt werden kann.

9. FEHLERCODES: LUFTER

Adresse 19:

Dieser Parameter stellt den Betriebsstatus der Lifter dar. WWenn sich die Lifter im Normalbetrieb befinden, ist der Para-
meterwert 0 und wenn ein Fehler vorliegt, ist der Parameterwert, der Wert ungleich Null des entsprechenden Fehlers.

Fehler Codes:
Kein Niedriger Uberstrom Uber Modulfehler | Motorfehler Busspan- Neustart-
Fehler VPS temperatur nungsfehler fehler
0 1 2 3 4 5 6 7
ratiotheirm
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UVR610S

Technische Daten

UVR610S

TECHNISCHE DATEN:
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CAN-EZ3

Technische Daten

CAN-EZ3

11. TECHNISCHE DATEN
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12. PROPANSENSOR

Propansensor

The new A3 gas sensor is designed for use
in general HVAC applications.

Accurate and compact leak detector designed
based on IEC 60355-2-40 and compatible to
customer’s application specifications — both
hardware and software.

Photoacoustic technology offers +15 years
lifetime, immunity to poisoning, fast response
time and reliable self-diagnostics.

Technical data

Table 1: Sensor specifications
Measuring range

Alarm setpoint

Operating temperature

Maximum temperature (intermittent)
Storage temperature

Operating pressure

Operating humidity

Enclosure protection (EN 60529)
Connector protection (EN 60529)

Table 2: Performance specifications
Accuracy at ambient (15°C to 25°C), 0-25% LFL
Accuracy across operating range, 0-25% LFL
Response time
Sensor recovery time
Lifetime
Alarm reset timer
Alarm response

Reset setpoint

Table 3: Electrical specifications

Features:

¢ Designed for use with R290 (others on
request)

e Output modes: Modbus RTU on RS485,
Relay, Relay & Modbus

e Supply voltage: 5V DC, 12-24V AC/DC

¢ Designed for +15 years lifetime without
calibration

¢ Self-diagnostics

e CE marked

0to 100% LFL
15% LFL

-40°C to 80°C
-40°C to 105°C
-40°C to 80°C
700 to 1200 mbar
0% to 100% RH
IP 55

IP 56 and IP 57

+2.5% LFL

+5.0% LFL

< 27 s (validation in progress)

< 5min in clean air

Min 15-year lifetime — self monitoring

5 sec — can be customizable

Depending the output mode: Relay open — LED red — Alarm flag
2.5% LFL below alarm setpoint

Output mode Modbus Modbus Modbus & Relay* Relay*

Supply voltage 12-24V AC/DC +10% 5V DC +10% 12-24V AC/DC +10% 12-24V AC/DC +10%

Power consumption 1.0W max 0.4W max 1.1W max 1.1W max

0.5W average 0.3W average 0.6W average 0.6W average
Digital Output RS485, 120 Ohm termination RS485, 120 Ohm termination RS485, 120 Ohm termination R
igital Outpu included in sensor included in sensor included in sensor
Code number 073G2060 073G2061 073G2062 073G2063
(1) To bereleased

* Relay information: 30V/1A max switching load (signal relay).

Table 4: Mechanical characteristics

Materials — Enclosure PA66 25% GF (Top), PC (Bottom)

Materials — Electrical connector Nylon

Net weight (depending on the format) 0.04 — 0.06 kg
BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe- I
halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten! @
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.



Signalliste: CAN-Bus

13. SIGNALLISTE: CAN-BUS

(28)

Lid. ., n@log/ - Knoten- - Ausgangs- g eichning Bl | Werte-
Digital nummer nummer einheit bereich

1 Digital 12 33 Fixwert "Freigabe" Kaltesatz 1 Ein/Aus -

2 Digital 14 33 Fixwert "Freigabe" Kaltesatz 2 Ein/Aus -

3 Digital 12 34 Fixwert "Handbetrieb" Kaltesatz 1 Ein/Aus -

4 Digital 14 34 Fixwert "Handbetrieb" Kéltesatz 2 Ein/Aus -

5 Digital 12 35 Signal WP mochte starten Kéltesatz 1 Ein/Aus -

6 Digital 14 35 Signal WP mochte starten Kaltesatz 2 Ein/Aus -

7 Digital 12 38 Verdichter aktiv Kaltesatz 1 Ein/Aus -

8 Digital 14 38 Verdichter aktiv Kéltesatz 2 Ein/Aus -

9 Digital 12 40 4-Wege Ventil aktiv Kaltesatz 1 Ein/Aus -

10 Digital 14 40 4-Wege Ventil aktiv Kaltesatz 2 Ein/Aus -

11 Digital 19 44 I\/II.eIdung Frostschutz-Fehler" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 1

19 Digital 14 44 l\/ll.eldung Frostschutz-Fehler" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 2

13 Digital 12 45 l\/ll.eldung Frostschutz-Stérung" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 1
Mel "F hutz-Sté " akti

14 Digital 14 45 "e dung "Frostschutz-Storung" aktiv Ein/Aus ]
Kéltesatz 2

15 Digital 19 46 l\/.I'eIdung Niederdruck-Fehler" aktiv Ein/Aus )
Kaltesatz 1

16 Digital 14 46 l\/.I'eIdung Niederdruck-Fehler" aktiv Ein/Aus )
Kéaltesatz 2

17 Digital 19 47 I\/II.eIdung Niederdruck Storung" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 1

18 Digital 14 47 l\/ll.eldung Niederdruck Storung" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 2

19 Digital 12 48 Meldung "Hochdruck Fehler" aktiv Kalte- Ein/Aus )
satz 1
Mel "Hoch k Fehler" aktiv Kalte-

20 Digital 14 48 eldung "Hochdruck Fehler" aktiv Kalte Ein/Aus ]
satz 2

o1 Digital 19 49 l\/.I'eIdung Hochdruck Storung" aktiv Ein/Aus )
Kaltesatz 1

99 Digital 14 49 l\/.I'eIdung Hochdruck Stoérung" aktiv Ein/Aus )
Kéaltesatz 2

93 Digital 19 50 Meldung "Inverter Storung" aktiv Kalte- Ein/Aus )
satz 1

24 Digital 14 50 Meldung "Inverter Storung" aktiv Kalte- Ein/Aus )
satz 2

. Meld "Lufter St6 " aktiv Kaltesat .
25 Digital 12 51 1e Hng LuTter storing aktiv Rattesatz Ein/Aus -
. Meld "Lifter Sté " aktiv Kaltesat .

26 Digital 14 51 9 elcling “Lutter stoning: akilv Raltesatz Ein/Aus -
Mel "Hei ° " aktiv Kalte-

97 Digital 19 59 eldung "Heifsgasstorung" aktiv Kélte Ein/Aus ]
satz 1
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Lfd. Nr.

Analog/

Knoten-

Ausgangs-

Bezeichnung

Signalliste: CAN-Bus

Malf3-

Werte-

Digital nummer nummer einheit bereich
Mel "Hei ° " aktiv Kalte-
28 Digital 14 59 eldung "Heildgasstorung” aktiv Kalte Ein/Aus ]
satz 2
_ Meldung "Vorlauftiberwachung (Min- :
2 D I 12 4 Ein/A -
9 ‘oita ° Max VL)" aktiv Kaltesatz 1 AU
. Meldung "Vorlaufiberwachung (Min- _
30 Digital 14 o4 Max V)" aktiv Kaltesatz 2 Ein/Aus )
31 Digital 29 55 Mgldung Storung erhohter Gasantell Ein/Aus )
aktiv Gesamtanlage
39 Digital 19 57 l1\/Ie|dung Kdhlung aktiv" aktiv Kaltesatz Ein/Aus )
33 Digital 14 57 g/leldung Kdhlung aktiv" aktiv Kaltesatz Ein/Aus )
Mel "Druckk Il ° " akti
34 Digital 12 58 "e dung "Druckkontrolle Stérung" aktiv Ein/Aus ]
Kéltesatz 1
35 Digital 14 58 l\/.I.eIdung Druckkontrolle Storung" aktiv Ein/Aus )
Kéltesatz 2
Mel "Durchflussk Il ° "
36 Digital 12 59 e.durjg urchflusskontrolle Stérung Ein/Aus )
aktiv Kaltesatz 1
Meld "Durchflusskontroll ° "
37 | Digital 14 59 eldung ‘Durchflusskontrolle StONNG™ | g n g -
aktiv Kaltesatz 2
38 Analog 29 16 Betriebsstatus Kaltesatz 1 - 0-100
39 Analog 29 17 Betriebsstatus Kaltesatz 2 - 0-100
40 Analog 29 18 Storcode Kéltesatz 1 - 0-100
41 Analog 29 19 Storcode Kéltesatz 2 - 0-100
49 Analog 19 28 l\/ll.a><|male Drehzahl Verdichter Kennfeld ) 0- 6600
Kéltesatz 1
43 Analog 14 28 ngmale Drehzahl Verdichter Kennfeld ) 0 - 6600
Kéltesatz 2
- . . -9999,9 -
44 Analog 12 29 Ist-Uberhitzung Kaltesatz 1 K 9999.9
- . . -9999,9 -
45 Analog 14 29 Ist-Uberhitzung Kéltesatz 2 K 9999 9
46 Analog 12 30 Verdampfungstemperatur Kaltesatz 1 °C "9999,9 -
9999,9
. o -9999,9 -
47 Analog 14 30 Verdampfungstemperatur Kéltesatz 2 C 9999 9
. . -9999,9 -
48 Analog 12 31 Unterkthlung Kaltesatz 1 K 9999 9
. . -9999,9 -
49 Analog 14 31 UnterkUhlung Kaltesatz 2 K 9999 9
50 Analog 12 32 Kondensationstemperatur Kaltesatz 1 °C "9999,9 -
9999,9
51 Analog 14 32 Kondensationstemperatur Kaltesatz 2 °C 99999 -
9999,9
. o -9999,9 -
52 Analog 12 33 TWP VL Kaltesatz 1 C 9999.9

e

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe-

halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Signalliste: CAN-Bus

(20)

Lfd. Nr. Ar?al.og/ Knoten- g Bezeichnung el Blerie
Digital nummer nummer einheit bereich
. o -9999,9 -
53 Analog 14 33 TWP VL Kaltesatz 2 C 9999,9
. o -9999,9 -
54 Analog 12 34 TWP RL Kéltesatz 1 C 9999 9
. o -9999,9 -
55 Analog 14 34 TWP RL Kaltesatz 2 C 9999 9
56 Analog 12 35 Durchfluss Senke Kaltesatz 1 I/h 0-10000
57 Analog 14 35 Durchfluss Senke Kaltesatz 2 I/h 0-10000
58 Analog 12 36 Leistung Senke Kaltesatz 1 W 0-10000
59 Analog 14 36 Leistung Senke Kaltesatz 2 W 0-10000
s o -9999,9 -
60 Analog 13 39 T-Luft Austritt Kaltesatz 1 C 9999.9
s o -9999,9 -
61 Analog 15 39 T-Luft Austritt Kaltesatz 2 C 9999.9
62 Analog 12 43 Hochdruck Kaltesatz 1 bar 0,00-40,00
63 Analog 14 43 Hochdruck Kaltesatz 2 bar 0,00-40,00
64 Analog 12 44 Niederdruck Kaltesatz 1 bar 0,00-40,00
65 Analog 14 44 Niederdruck Kaltesatz 2 bar 0,00-40,00
: . o -9999,9 -
66 Analog 13 45 T-Verdichter Austritt Kéltesatz 1 C 9999 9
. . o -9999,9 -
67 Analog 15 45 T.Verdichter Austritt Kaltesatz 2 C 99999
= . o -9999,9 -
68 Analog 13 46 T.Olsumpf Kaltesatz 1 C 9999 9
-- . o -9999,9 -
69 Analog 15 46 T.Olsumpf Kaltesatz 2 C 9999.9
70 Analog 12 48 Ist-Drehzahl Verdichter Kaltesatz 1 Hz 0-100,00
71 Analog 14 48 Ist-Drehzahl Verdichter Kaltesatz 2 Hz 0-100,00
72 Analog 12 49 Ist-Motorstrom Kaltesatz 1 A
73 Analog 14 49 Ist-Motorstrom Kaltesatz 2 A
74 Analog 12 50 Ist-Leistungsauf. Motor Kéltesatz 1 kW 0-10000
75 Analog 14 50 Ist-Leistungsauf. Motor Kaltesatz 2 kW 0-10000
76 Analog 12 51 Inverterstatus Kéltesatz 1 -
77 Analog 14 51 Inverterstatus Kaltesatz 2 -
78 Analog 12 52 Fehlerabschaltungscode Kaltesatz 1 -
79 Analog 14 52 Fehlerabschaltungscode Kaltesatz 2 -
80 Analog 12 53 Betriebsstunden Verdichter Kaltesatz 1 h
81 Analog 14 53 Betriebsstunden Verdichter Kaltesatz 2 h
82 Analog 12 54 Propananteil Gesamtanlage % 0-100,0
83 Analog 12 56 Ist-Drehzahl Ventilator Kaltesatz 1 -
84 Analog 14 56 Ist-Drehzahl Ventilator Kaltesatz 2 -
85 Analog 12 57 Fehlerzustand Vent. Kaltesatz 1 -
86 Analog 14 57 Fehlerzustand Vent. Kaltesatz 2 -
87 Analog 12 58 Verdichter 0-10 V Kaltesatz 1 V 0-10,0
88 Analog 14 58 Verdichter 0-10 V Kaltesatz 2 V 0-10,0
89 Analog 12 60 Kondensatorpumpe PWM Kaltesatz 1 % 0-100,0
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Lfd. Nr.

Analog/

Knoten-
nummer

Ausgangs-
nummer

Bezeichnung

Signalliste: CAN-Bus

Malf3-
einheit

Werte-
bereich

Digital

90 Analog 14 60 Kondensatorpumpe PWM Kaltesatz 2 % 0-100,0
91 Analog 12 62 Ex-Ventil PWM 1 Kaltesatz 1 % 0-100,0
92 Analog 14 62 Ex-Ventil PWM 1 Kéltesatz 2 % 0-100,0
93 Analog 12 63 Ex-Ventil PWM 2 Kaltesatz 1 % 0-100,0
94 Analog 14 63 Ex-Ventil PWM 2 Kéltesatz 2 % 0-100,0
95 Analog 12 64 Ex-Ventil Kihlung Kéltesatz 1 % 0-100,0
96 Analog 14 64 Ex-Ventil Kiihlung Kaltesatz 2 % 0-100,0
97 Analog 27 21 COP Heizbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
98 Analog 28 21 COP Heizbetrieb Kéltesatz 2 - 0-100,00
99 Analog 27 22 COP Uberschussbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
100 Analog 28 22 COP Uberschussbetrieb Kaltesatz 2 - 0-100,00
101 Analog 27 23 EER Kuahlbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
102 Analog 28 23 EER Kuahlbetrieb Kaltesatz 2 - 0-100,00
103 Analog 27 24 JAZ Heizbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
104 Analog 28 24 JAZ Heizbetrieb Kaltesatz 2 - 0-100,00
105 Analog 27 25 JAZ Uberschussbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
106 Analog 28 25 JAZ Uberschussbetrieb Kaltesatz 2 - 0-100,00
107 Analog 27 26 SEER Kihlbetrieb Kaltesatz 1 - 0-100,00
108 Analog 28 26 SEER Kuhlbetrieb Kaltesatz 2 - 0-100,00

e
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Signalliste: Mod-Bus RTU

14. SIGNALLISTE: MOD-BUS RTU

Funktions- Byte- . MalR- Werte-
Lfd. Nr. Adresse e Datentyp EelER e Bezeichnung sinheit bereich
1 amep | 04readinput] 16Dt ) o bl yion | Betriebsstatus Kaltesatz 1 ; 0-100
register signed
2 ap170 | O4readinput| 16Dt | g b gian | Betriebsstatus Kaltesatz 2 : 0-100
register signed
3 amgo | 04readinputy 16Dt 1 g el dion | Storcode Kaltesatz 1 ; 0-100
register signed
4 aorgp | O4readinput| 16Dt | g b dian | Stércode Kiltesatz 2 : 0-100
register signed
04-read input 16-bit . . - . . -9999,9 -
5 40290 register signed Big-Endian | Ist-Uberhitzung Kéltesatz 1 K 9999 9
O4-read input | 16-bit . . . . . -9999,9 -
6 41290 register signed Big-Endian | Ist-Uberhitzung Kéltesatz 2 K 9999 9
04-read input 16-bit . . . o -9999,9 -
7 40330 register signed Big-Endian | TWP VL Kaltesatz 1 C 9999 9
O4-read input | 16-bit . . B o -9999,9 -
8 41330 register signed Big-Endian | TWP VL Kaltesatz 2 C 9999 9
04-read input 16-bit . . . o -9999,9 -
9 40340 register signed Big-Endian | TWP RL Kaltesatz 1 C 9999 9
O4-read input | 16-bit . . . o -9999,9 -
10 41340 register signed Big-Endian | TWP RL Kaltesatz 2 C 9999,9
11 a03so | 04read input) 16Dt i b o | Durchiluss Senke Kaltesatz 1 | ¥h | 0-10000
register signed
12| 41380 |O4Teadinput| 16Dt g e dian | Durchfluss Senke Kaltesatz2 | b | 0-10000
register signed
13 aozeo | 04read input| 16Dt | ai o on | Leistung Senke Kaltesatz 1 W | 0-10000
register signed
14 41360 |04readinput] 16Dt | i by | Leistung Senke Kaltesatz 2 w | 0-10000
register signed
04-read input 16-bit . . o o -9999,9 -
15 40390 register signed Big-Endian | T-Luft Austritt Kéltesatz 1 C 9999,9
O4-read input | 16-bit . . . o -9999,9 -
16 41390 register signed Big-Endian | T-Luft Austritt Kaltesatz 2 C 9999,9
04-read input 16-bit . . . 0,00 -
17 40430 register signed Big-Endian | Hochdruck Kaltesatz 1 bar 40,00
04-read input 16-bit . . . 0,00 -
18 41430 register signed Big-Endian | Hochdruck Kéltesatz 2 bar 40,00
19 a0aq0 | 04read input) 16Dt i oo | Niederdruck Kaltesatz 1 bar 0,00 -
register signed 40,00
20 41440 |04read input]  16-bit Big-Endian | Niederdruck Kéltesatz 2 bar 0,00~
register signed 40,00
04-read input |  16-bit . . T.Verdichter Austritt Kaltesatz R -9999,9 -
21 40450 register signed Big-Endian 1 c 9999,9
O4-read input |  16-bit _ _ T.Verdichter Austritt Kaltesatz R -9999,9 -
22 41450 register signed Big-Endian 2 C 9999,9
04-read input 16-bit . . = . o -9999,9 -
23 40460 register signed Big-Endian | T.Olsumpf Kaltesatz 1 C 9999,9
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Funktions-

Byte-

Signalliste: Mod-Bus RTU

Mal3-

Werte-

Lfd. Nr. Adresse o Datentyp ROl 0. Bezeichnung cinheit bereich
O4-read input | 16-bit . . . . o -9999,9 -
24 41460 register signed Big-Endian | T.Olsumpf Kaltesatz 2 C 9999.9
25 40480 O4—rea_d input 1_6—b|t Big-Endian Ist-Drehzahl Verdichter Kalte- Hy 0-100.00
register signed satz 1
26 41480 O4—rea_d input 1_6—b|t Big-Endian Ist-Drehzahl Verdichter Kélte- by 0-100,00
register signed satz 2
27 40490 O4—rea'd Input 1.6_b't Big-Endian | Ist-Motorstrom Kaltesatz 1 A
register signed
28 41490 O4-read input | 16-bit Big-Endian | Ist-Motorstrom Kéltesatz 2 A
register signed
29 40500 O4-rea_d input 1_6—b|t Big-Endian Ist-Leistungsauf. Motor Kalte- W 0- 10000
register signed satz 1
, ' _bi Ist-Lei f. M Kalte-
30 | a1s0p |O4Teadinput] 16D g gy | STREISIUNGsaUL MotorRatte- |y ] 6210000
register signed satz 2
31 40510 O4-read input | 16-bit Big-Endian | Inverterstatus Kaltesatz 1 -
register signed
32 41510 |04readinput|  16-bit Big-Endian | Inverterstatus Kéltesatz 2 -
register signed
33 40520 O4-read input | 16-bit Big-Endian F?hlerabschaltungscode i
register signed Kaltesatz 1
34 41520 O4-read input | 16-bit Big-Endian F?hlerabschaltungscode i
register signed Kaltesatz 2
- i -bi Betriebsstunden Verdicht
35 | ao0sz0 [O4readinput] 1GBIt ) gio gy gy | OSTERSSIUNGEN Vordichter h
register signed Kaltesatz 1
36 41530 |Q4readinput [ 16-bit Big-Endian B?trlebsstunden Verdichter h
register signed Kaltesatz 2
37 a0540 | 04read input) - 16-Dit Big-Endian | Propananteil Kaltesatz 1 % 0-100,0
register signed
38 | 41540 |O4re@dinput| 6Bt i Eodian | Propananteil Kaltesatz 2 % | 0-100,0
register signed
39 40560 | 04-read input [ 16-bit Big-Endian Ist-Drehzahl Ventilator Kalte- ]
register signed satz 1
, ' -bi Ist-Drehzahl Ventil Kalte-
40 41560 04 rea.d input 1'6 bit Big-Endian st-Drehzahl Ventilator Kélte ]
register signed satz 2
41 40570 04-rea_d input 1_6-b|t Big-Endian Fehlerzustand Vent. Kélte- )
register signed satz 1
- i -bi Fehl Vent. Kalte-
42 | arszo |O4readineut] 16D | g gy, | Fehlerzustand Vent. Kalte -
register signed satz 2
43 | aosgo |O4readinputf 6Bt g b ian | Verdichter 0-10V Kaltesatz 1 v 0-10,0
register signed
as | arsgo |04Treadinput| 16Dt 1 gi Eldian | Verdichter 010V Kaltesatz2 |V 0-10,0
register signed
- i -bi Kond t PWM
45 | aosoo |O4readinputf  16BIt g gy | ONAENSATOTPUMPE % 0-100
register signed Kaltesatz 1
- i -bi Kond t PWM
a6 | aepp |O4Teadinputi  6bIt g by | ONdensatorpumpe % 0-100
register signed Kaltesatz 2

e
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Signalliste: Mod-Bus RTU

Funktions- Byte- o MaR- Werte-
Reihenfolge 9 einheit bereich

Lfd. Nr. Adresse o Datentyp

47 a0e20 | 04read input| 16Dt i oo | ExcVentil PWM 1 Kaltesatz 1 % | 0-1000
register signed

48 120 |O4readinput] 16bit i b gion | ExcVentil PWM 1 Kaltesatz2 | % | 0-100,0
register signed

49 | aoszp |O4readinput] 16Dt g b dian | ExVentil PWM 2 Kaltesatz 1 % | 0-1000
register signed

50 130 | O4readinput) 16bIt i b gion | ExcVentil PWM 2 Kltesatz2 | % | 0-100,0
register signed

51 aosap | O4readinput) 16Dt g oo | ExcVentil Kihlung Kaltesatz 1 | % | 0-100,0
register signed

52 a1pap |04readinput] 16Dt ) o oo | ExcVentil Kihlung Kaltesatz2 | % | 0-100,0
register signed

53 a0p10 | O4readinput) 16bit i b i | COP Heizbetrieb Kaltesatz 1 - | 0-100.00
register signed

54 41210 | O04readinput] 16Dt ) o bl vion | COP Heizbetrieb Kaltesatz 2 - | 0-100,00
register signed
-read i bi PL h ‘

55 | aopo0 |O4Teadinputf 16bit | g ooy | COP Uberschussbetrieb - | 0-100,00
register signed Kéltesatz 1

56 41200 |04readinput] 16bit | g o o | COP Uberschussbetrie - | 0-100.00
register signed Kaltesatz 2

57 0230 | O4readinput) 16Dt g b ian | EER Kiihibetrieb Kaltesatz 1 - | 0-100,00
register signed

53 | a1go [O4readinput] 160t | o b bion | EER Kahibetrieb Kaltesatz 2 - | 0-100,00
register signed

59 | 40240 [O4Teadinput] 6Bt i o hian [ UAZ Heizbetrieb Kaltesatz 1 - | 0-100,00
register signed

60 | a1pa0 |O4readinput] 16t ol oo yion | UAZ Heizbetrieb Kaltesatz 2 - | 0-100,00
register signed

61 40250 O4—rea_d input 1_6—b|t Big-Endian JAZ Uberschussbetrieb Kalte- i 0- 100,00
register signed satz 1
§ i bi AZ Uberschussbetrieb Kalte-

62 41950 |04Teadinput] 16Dt | g oo o [JAZ Uberschussbetrieb Kalte-1 1 00 09
register signed satz 2

63 aogeo | 04read input) 16Dt | oo | SEER Kihibetrieb Kaltesatz 1 | - | 0-100,00
register signed

64 160 | O4readinput) 16Dt i ooy | SEER Kiihibetrieb Kaltesatz2 | - | 0-100,00
register signed
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halten. Die Einhaltung der allgemein glltigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal.
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Notizen

17.NOTIZEN

—

halten. Die Einhaltung der allgemein gultigen und anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten!

BA_Anhang_D_WP-Max-AirMono-F67_2026-06_gb - Irrtiimer und Anderungen aller Angaben, Bilder und Zeichnungen bleiben vorbe- 4'7
ACHTUNG! Installation, Verdrahtung nur durch autorisiertes Fachpersonal. Q
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